Bijlage 2
Behorende bij rapport

"Onderzoek Covid-19, ventilatie in relatie tot aerosolen" van de gebouwen
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
d.d. 20 september 2020

De informatie op onderstaande bladen is verkregen aan de hand van het
onderzoek fase 1
bladen d.d. 4 en 11 september 2020.

A001 - A006 Bevindingen Binnenhof 1a-3 (A)
B0OO01 - BOO6 Bevindingen Binnenhof 4-6 (B)
C001 - C006 Bevindingen Binnenhof 7 (C)
E0O01 - E006 Bevindingen Lange Houtstraat (E)
FOO01 - FO06 Bevindingen Depot (F)

G001 - G006 Bevindingen Bleyenburg (G)
HOO01 - HOO06 Bevindingen Hotel Central (H)
J001 - JO06 Bevindingen Justitie (J)

K001 - K006 Bevindingen Kolonién (K)

LOO1 - LOO6 Bevindingen Logement (L)

NOO1 - NOO6 Bevindingen Nieuwbouw (N)
PO01 - PO06 Bevindingen Perstoren (P)
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