Ruimte B 110 & B 112 - 1e etage
Reproruimte

De ruimten zijn voorzien van een mechanische
ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor
de reguliere bezetting en daarmee ook voor de
verminderde bezetting op basis van het 1,5 m
regime.

Er zijn geen beperkingen voor regulier gebruik.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen
conform rapportage d.d. 10 september 2020.

Classificatie mechanische ventilatie installatie

- Voldoet aan klasse A gezonde kantoren

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

- Geen beperkingen voor regulier gebruik

Bevindingen samengevat

- Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM
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De opname gegevens en een korte toelichting bij de
beschouwde ruimten in dit bouwdeel.
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